
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabela 1      Tabela 2 
Orientacyjny czas wprowadzania    Orientacyjny czas wprowadzania 
ścieków średnio-toksycznych   ścieków bardzo toksycznych 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stosowane odczynniki: Microtox Acute Reagent (AZF 686018A) i Microtox SOLO (AZF 686300) 

 
 

 
 

Objętość / EC50 Czas uwalniania 

< 5000 2 godziny 

5000 – 10000 4 godziny 

10000 – 20000 8 godzin 

> 30000 Zalecana odmowa 
przyjęcia ścieków 

ATL Czas wprowadzania 

< 1000 Natychmiast 

1000 – 1500 30 minut 

1500 – 2000 1 godzina 

2000 – 3000 2 godziny 

3000 – 4000 4 godziny 

DeltaTox – procedura 45% B-Tox Screen 
Microtox – procedura 45% Screen Test 

Wynik mniejszy niż 40% 

Ładunek zaakceptowany 

Wynik w zakresie  
40% - 80% 

Obliczyć przybliżony 
toksyczny ładunek (ATL) 

 
wynik %/400 

 x 
objętość ładunku (litry) 

Wynik większy niż 80% 

Wykonać  
Test podstawowy z 

rozcieńczeniami  
(Basic Test with Dilutions) 
(45%, 22%, 11%, 5%, 0) 

Obliczyć wartość EC50 

Na podstawie tabeli 1 
określić czas 

wprowadzania ścieków  

= 
objętość 

  EC50
 

Na podstawie tabeli 2 
określić czas 

wprowadzania ścieków  

Ochrona złoża biologicznego 
i osadu czynnego oczyszczalni 

Ocena toksyczności ścieków 
wprowadzanych do oczyszczalni 

przy użyciu systemów DeltaTox
®
 i Microtox

®
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